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1 JOHDANTO 
 
Sopisiko hybridilämmitys sinun taloosi? Hybridilämmitys yhdistää monta energian-
lähdettä, jotka yleensä vaihtuvat vuodenaikojen mukaan. Kesällä riittää aurinko, pak-
kasilla käytetään esimerkiksi maalämpöä tai öljyä. 
Yhä useampi talo lämmitetään nykyään useammalla lämmitysjärjestelmällä. Useim-
missa pientaloissa on varsinaisen lämmitysjärjestelmän tukena jonkinlainen tulisija. 
Uudet hybridijärjestelmät ovat monipuolisempia. Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä 
voi hyödyntää useita eri energialähteitä, ja öljylämmitteiseen taloon voidaan lisätä 
esimerkiksi aurinkokeräimet. 
 
Lämmitysjärjestelmien suunnittelussa ollaan siirtymässä vaiheeseen, jossa sitä ajatel-
laan kokonaisuutena, joka kootaan useammasta tarkoituksenmukaisesta osasta. Kun 
esimerkiksi kesällä ei yleensä tarvitse lämmittää kuin lämmintä käyttövettä, miksi 
silloin lämmitettäisiin esimerkiksi öljykattilaa. 
Hybridilämmitys on varteenotettava vaihtoehto, kun talossa on ennestään maalämpö, 
öljy- tai puulämmitysjärjestelmä, jonka rinnalle halutaan toinen energianlähde. Silloin 
vaihtoehtona on yleensä aurinkoenergia. Myös sähkö voi olla ympäristöystävällinen 
vaihtoehto, jos sen tuottaa omassa pientuulivoimalassa. 
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2 VARAAJA 
 
Varaajan tehtävänä on varastoida lämpöenergia käyttöä varten. Varaajat voidaan jakaa 
nimensä perusteella kahteen ryhmään: vedenlämmittimet ja varsinaiset varaajat. /1, s. 
52; 2, s. 18–19; 5, s. 2./ 
 
Vedenlämmittimellä tarkoitetaan varaajaa, jota käytetään lämpimän käyttöveden va-
rastointiin ja lämmittämiseen. Vedenlämmittimet ovat yleensä tilavuudeltaan 50–300 
litraa ja paineistettuja, koska käyttövesi otetaan suoraan varaajasta. Korkea rakenne-
paine ja korkea lämpötila asettavat materiaalivalinnoille rajoituksia, jonka seuraukses-
ta vedenlämmittimet valmistetaan erikoisteräksistä teollisesti. /1, s. 52–53; 5, s. 2./ 
 
Varaajista puhutaan myös silloin, kun laitetta käytetään lämpimän käyttöveden lisäksi 
myös lämmitysveden tuottamiseen. Pientaloissa tällaisten varaajien tilavuus on yleen-
sä 500–3 000 litraa. Jos varaajaa käytetään myös lämmitysveden tuottamiseen, yleensä 
varaaja on paineistamaton ja käyttövesi lämmitetään erillisellä lämmönsiirtimellä. 
Varaajan sisällä oleva neste on tavallisesti lämmitysjärjestelmässä kiertävää vettä. /1, 
s.52–53; 5, s. 2./ 
 
Kummassakin tapauksessa varaajassa yritetään pitää yllä lämpötilakerrostuneisuutta. 
Tämä toteutetaan sijoittamalla putkiyhteet, siten ettei alaosassa sijaitseva kylmä vesi 
sekoitu yläosan lämpimän veden kanssa. Varaajan rakenteella on myös vaikutusta 
lämpötilakerrostuneisuuteen. Paras mahdollinen varaajan rakenne on korkea ja kapea. 
/1, s. 52–52; 2, s. 18–19; 5, s. 2./ 
 
2.1 Varaajan mitoitus 
 
Vedenlämmitin mitoitetaan lämpimän käyttöveden tarpeen perusteella. Tavallisesti 
mitoituksessa käytetään arvona noin 30–100 l/hlö/vrk ja keskiarvona voidaan pitää 50 
l/hlö/vrk. Lämmitysjärjestelmän varaaja mitoitetaan yleensä huippukauden lämmitys-
tehontarpeen mukaan, joten sen vaikutus aurinkolämpöjärjestelmään on pieni. /1, s. 
56./ 
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2.2 Hybridivaraajat 
 
Hybridivaraajat ovat matalalämpöjärjestelmien esimerkiksi, lämpöpumppujen ja au-
rinkoenergian, rinnalle kehitettyjä energiavaraajia, joista saadaan vesikiertoisen lattia- 
ja/tai patterijärjestelmän lämmitys sekä lämmin käyttövesi. Hybridivaraajat ovat myös 
hyvin usein varustettu aurinkokierukalla joka mahdollistaa helpon auringon hyödyn-
tämisen esimerkiksi käyttöveden lämmittämiseen. 
 
Hybridivaraaja oikean toiminnan varmistamiseksi on tärkeää kiinnittää erityistä huo-
miota veden lämpökerrostumiseen. Tämä tarkoittaa, että lämmin, mahdollisesti tulis-
tettu, vesi nousee varaajan yläosiin ja viilennyt, talon lämmitykseen energiansa jo luo-
vuttanut, vesi valuu varaajan pohjalle. Tätä ilmiötä hyväksikäyttäen varaajasta saa-
daan käyttöön juuri oikean lämpöinen vesi kuhunkin käyttötarkoitukseen. 
Varaajan alaosan lämpötilan pysyminen alhaisena on edellytys lämpöpumpun 
taloudelliselle toiminnalle. 
 
Esimerkiksi nelihenkinen perhe tarvitsee 120 - 200 litraa lämmintä vettä päivässä. Jos 
veden kulutusta seurataan ja mitataan erikseen, voidaan lämpimän käyttöveden tarve 
arvioida karkeasti noin 40 %:ksi kylmän veden tarpeesta. 
 
Mikäli veden kokonaiskulutusta ei ole mitattu, käytetään lämpimän käyttöveden mää-
rän oletusarvona asuinrakennuksissa 0,6 m3/brm2 (= 600 dm3/brm2) vuodessa.  
 
Kun tiedetään lämpimän veden tarve, voidaan arvioida tarvittavan lämmönvaraajan 
tilavuus. Sen tulisi olla 2-3 kertaa päivittäinen lämpimän veden tarve. 
 
TAULUKKO 1: Suuntaa antavia mitoitustietoja aurinkolämpöjärjestelmälle 
/11 s.10 / 
Käyttövesi, litraa/päivä Varaaja, litraa Keräin, m2 
 100-200 300  4-6 
 200-300 500  6-8 
 300-500 800  8-10 
 500-800 1000  10-15 
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Markkinoilta löytyy hyvin erilaisia ratkaisuja hybridivaraajan oikeanlaisen lämpöker-
rostumisen aikaansaamiseksi.  
 
Toteutustapana yleisin on jakaa varaaja kahteen osaan lämmönkerrostumislevyllä ja 
ohjata lämminvesi ohjausputkistoa pitkin varaajan yläosaan ja viileä vesi alaosaan. 
Tällä tavalla toteutetuissa varaajissa aurinkokierukka on sijoitettu varaajan alaosaan 
jolloin pystytään aina hyödyntämään mahdollisimman paljon matalassa lämpötilassa 
olevaa energiaa. Valmistajasta riippuen aurinkokierukka on joko sijoitettu pystyyn tai 
vaakaan varaajan alaosassa. Kuvassa 1 näkyy Capiton hybridivaraaja, jossa aurinko-
kierukka on sijoitettu varaajan alaosaan ja sen päälle on asennettu kerrostumalevy. 
 
Jäspi-hybridivaraaja koostuu kahdesta sisäkkäisestä haponkestävästä teräksestä val-
mistetusta säiliöstä ja niiden vesi-, anturi-, vastus-, ja aurinkokierukkayhteistä sekä 
varaajan eristyksestä. Jäspi Hybridivaraajan ulompi säiliö toimii rakennuksen lämmi-
tyskierron vesivaraajana ja sisempi säiliö käyttöveden varaajana. 
 
 
 
KUVA 1 Capito-hybridivaraaja. 
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2.3 Energiavaraajat 
 
Suomessa käytetään yleisesti paineettomia (1,5 bar) energiavaraajia, joissa on kaksi tai 
kolme kierukkaa. Näitä varaajia käytetään yleensä kiinteän polttoaineen ja vesikiertoi-
sen lämmityksen yhteydessä.  
 
Energiavaraajia kannattaa käyttää etenkin lattialämmitykseen, jonka myötä voidaan 
hyödyntää myös matalat paluulämpötilat (usein alle 30°C). Energiavaraajan tilavuu-
deksi suositellaan vähintään noin 100–200 litraa henkilöä kohti. Monissa lämpöjärjes-
telmissä talon lämmitystarve määrää varaajan koon. Esimerkiksi puukattilan yhtey-
dessä varaaja on syytä mitoittaa siten, että kovallakin pakkasella riittää yksi päivittäi-
nen lämmityskerta./7/ 
 
Energiavaraajan rakenteellisesti tärkein komponentti on eristys. Markkinoilla on pää-
sääntöisesti kahta erilaista tapaa toteuttaa eristys.  
 
Yleisin tapa on eristää energiavaraaja uretaanilla. Tämän tavan huonona puolena on 
sen kuljettaminen esimerkiksi ahtaaseen kellariin. Varaajan siirtäminen vaikeutuu 
huomattavasti, kun eristys on valmiiksi paikoillaan ja kasvattaa siten halkaisijaa, kor-
keutta ja painoa. 
 
Toinen tapa toteuttaa eristys on vaahtoeriste, joka on irrotettavissa. Tämän tavan etuna 
on helpompi liikuteltavuus, koska yleensä eriste toimitetaan erillisenä ja se asennetaan 
vasta, kun varaaja on omalla paikallaan. Tämä eristystapa vaatii asentajalta enemmän 
huolellisuutta kuin uretaani, koska saumat tulee saada tiiviiksi. 
 
Energiavaraajat on yleensä varustettu valmiiksi sähkövastuksilla, jolloin saadaan tar-
vittaessa tuotettua käyttövesi ja lämmitys sähköllä tai mahdollisesti tulistettua käyttö-
vesi tarpeeksi korkeaan lämpötilaan. 
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KUVA 2 Energiavaraaja. 
 
 
3 LÄMMÖNTUOTANTOTAVAT 
 
Hybridijärjestelmään soveltuvia lämmöntuotantotapoja on lähes kaikki markkinoilla 
olevat järjestelmät. Yleisimmät päälämmitysmuodot ovat maalämpö, öljy- ja puuläm-
mitysjärjestelmät. Nykyään yleisimmät lisälämmitysjärjestelmät ovat aurinkolämmitys 
ja kovaa vauhtia suosiotaan kasvattavat vesitakat. 
 
 
3.1 Maalämpö 
 
Maalämpö on aurinkoenergiaa, joka on varastoitunut maa- ja kallioperään sekä vesis-
töihin. Maalämpöpumpulla tarkoitetaan laitteistoa, jolla kerätään lämpö edellä maini-
tuista lämmönlähteistä. Lämmönkeruuputkiston voi asentaa veteen, porakaivoon tai 
suoraan maahan. Maalämpöpumppu kierrättää putkistossa nestettä ja siirtää maasta 
saatavan lämmön kylmäaineeseen höyrystin-lämmönsiirtimen avulla. Kylmäaine luo-
vuttaa lämpöä ensin höyrynjäähdytin-lämmönsiirtimessä käyttöveteen ja lauhdutin-
lämmönsiirtimessä vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Järjestelmä mitoitetaan korke-
7 
aan höyrystymislämpötilaan (0–3 ºC) ja alhaiseen lauhtumislämpötilaan (35–40 ºC), 
joilla parannetaan laitteiston hyötysuhdetta. /10/ 
 
Maalämpöpumpun kompressori tarvitsee sähköä toimiakseen. Maalämpöpumpun tuot-
tamasta lämmöstä noin 2/3 on maaperästä otettua uusiutuvaa energiaa ja noin 1/3 on 
tuotettu sähköllä. 
 
Maalämpöpumppu voidaan asentaa esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen, mutta huolto-
töiden kannalta erillinen tekninen tila on suositeltavampi. Vesikiertoinen lattialämmi-
tys soveltuu erityisen hyvin maalämpöpumpun lämmönjakotavaksi, sillä lattialämmi-
tysverkostoon menevän veden ei tarvitse olla niin lämmintä kuin patteriverkossa. Tä-
mä parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta koska, tarvittava lämpö saadaan tuotettua 
ilman sähköllä tehtävää tulistusta. 
 
Lämpöpumpun investointikustannukset ovat melko suuret verrattuna esimerkiksi suo-
raan sähkölämmitykseen, mutta käyttökustannukset ovat edulliset ja järjestelmä ei ole 
niin altis energian hinnan vaihteluille. Asukkaiden kannalta maalämpöpumppu on 
myös helppokäyttöinen, sillä se vaatii vain vähän huolto- ja tarkistustoimia. /6/ 
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3.1.1 Maalämpöpumppujärjestelmän osat 
 
Maalämpöpumppukokonaisuuden osat ovat kompressori, jakelulaitteisto, paisunta-
venttiili, höyrystin, varaaja ja lämmönkeruuputkisto ja sen pumppu. Maalämpöpum-
pun avulla lämpö otetaan höyrystimessä matalassa lämpötilassa olevasta, esimerkiksi 
maassa putkistossa kiertävästä liuoksesta.  Kylmäaine kiehuu höyrystimessä kaasuksi 
ja sitoo sieltä ottamansa lämmön ja siirtyy edelleen kompressoriin. Kompressori imee 
höyrystimessä syntyvää kylmäainehöyryä ja puristaa sitä korkeaan paineeseen, jolloin 
höyry kuumenee. Korkeapaineinen kuuma höyry jäähdytetään lauhduttimessa, jossa se 
nesteytyy ja luovuttaa samalla höyrystimessä sekä lisäksi kompressorissa sitoneen 
lämpönsä varaajaan ja sieltä rakennuksen lämmitys- ja käyttövesijärjestelmiin. 
 
 
 
 
 
 
KUVA 3 Maalämpöpumppu. 
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3.2 Öljylämmitys 
 
Öljylämmitys toteutetaan yleensä vesikiertoisella patteriverkostolla tai lattialämmityk-
sellä. Öljypoltin ruiskuttaa öljykattilaan kuumennettua polttoöljyä sumuna ja palami-
seen tarvittava ilma puhaltimella. Tulipesään syntyy ylipaine, jolloin kuumat kaasut 
pyyhkivät voimakkaasti tulipintoja ja niiden takana oleva vesi lämpenee ja siirtää polt-
toaineen sisältämän lämmön patteriverkostoon ja käyttöveteen lämmönvaihtimen 
kautta. Öljypoltin käynnistyy ja sammuu tarpeen mukaan. Tarvittaessa voidaan enna-
koida säätilan muutokset polttimon ohjelmoinnissa. 
 
Järjestelmä edellyttää savuhormia, öljysäiliötä, öljykattilaa ja vesikiertoisen 
patteriverkoston, Öljylämmitys edellyttää vuosittain nuohousta, öljypolttimen 
huoltoa ja öljysäiliön täyttämisen. 
 
 
3.3 Aurinkolämmitys 
 
Aurinko on maapallon elämän perusta. Aurinko on ihmisen näkökulmasta ehtymätön 
energianlähde, ja lähes kaikki ihmisten käyttämät energiamuodot ovat alkujaan peräi-
sin auringosta. Perinteisetkin polttoaineet ovat varastoitunutta aurinkoenergiaa, joka 
on aikojen saatossa tiivistynyt öljyksi, hiileksi ja maakaasuksi tai muuttunut fotosyn-
teesin kautta orgaaniseksi aineeksi, kuten puuksi. Aurinkoenergiaa käyttämällä sääste-
tään uusiutumattomia energianlähteitä ja samalla voidaan vähentää tarvittavan lämmi-
tysenergian tarvetta talossa. /1, s. 8–9; 2, s. 2; 3, s. 148–151./ 
 
Aurinkolämmityksessä lämpöenergia otetaan talteen suoraan auringon säteilyenergias-
ta. Tämä voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla, joko passiivisella aurinkolämmityksel-
lä tai aktiivisella aurinkolämmityksellä. Auringonsäteilyn hyödyntämisen ongelmana 
Suomessa on lämmitystarpeen ja auringonsäteilyn eriaikaisuus. Tästä johtuen Suo-
messa aurinkolämmitys soveltuu lähinnä lämpimän käyttöveden, huonetilojen ja ui-
ma-altaiden lämmittämiseen kesäaikana. Auringolla voidaan näin ollen peittää vain 
osa rakennuksen lämmitysenergian tarpeesta. Aurinkolämmitysjärjestelmien toimin-
taan vaikuttavat oleellisesti myös paikalliset erot ja sijainti. Etelässä aurinkolämpöä 
voidaan hyödyntää lähes läpi vuoden, mutta pohjoisessa vain kesäaikana, koska maan 
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liikerata aiheuttaa muutoksia auringonsäteilyn tehoon ja määrään. /5; 4, s. 22; 3, s. 
148–150./ 
 
Pientaloissa aurinkolämmitys toimii lisälämmityksenä, jota käytetään esimerkiksi 
lämpimän käyttöveden lämmitykseen tai huonetilojen lämmitykseen kesä aikana. Au-
rinkolämmitys kytketään peruslämmitysjärjestelmän rinnalle, joka on yleensä lämmi-
tyskattila tai varaava sähkölämmitys. Aktiivinen aurinkolämmitys vaatii aina erillisen 
varaajan, johon auringosta saatu energia varastoidaan. Lämpöenergia varastoidaan 
yleensä lyhytaikaisesti yön yli tai korkeintaan vuorokaudeksi. Jos lämpöenergiaa halu-
taan käyttää huonetilojen lämmittämiseen, lämmönjako tulisi toteuttaa matalalla läm-
pötilatasolla, kuten lattia- tai ilmalämmityksellä. Koska aurinkolämpöjärjestelmän 
lämpötilatasot ovat matalia lämmityskauden aikana, käyttämällä esimerkiksi lattia-
lämmitystä saadaan aurinkoenergiaa enemmän hyödynnetyksi. /3, s. 148–155; 5, s. 1–
4./ 
 
3.3.1 Aurinkolämmityksen pääosat 
 
Aurinkolämpöjärjestelmän pääosat ovat aurinkokeräin, putkisto, lämmönsiirrin, varaa-
ja, pumppuyksikkö ja ohjausyksikkö eli säädin.  
 
Aurinkokeräimen tehtävänä on kerätä tai vastaanottaa auringonsäteilyä ja muuttaa 
tämä lämmöksi, joka johdetaan keräimestä ilman tai nesteen avulla lämpövarastoon tai 
suoraan käyttökohteeseen. Aurinkokeräimen toiminta perustuu siihen, että musta (ab-
sorbaattorin) pinta lämpenee auringonsäteilystä ja näin aurinkolämpö saadaan talteen. 
/1, s. 30; 4, s. 72./ 
 
Keräinten mitoituksessa ja asennuksessa otetaan huomioon kesäajan tilanne ja läm-
möntarve. Käytännössä mitoitus perustuu lämpimän käyttöveden tarpeeseen. Jos ke-
räimet mitoitetaan kesäkuukausien käyttövedenlämmöntarpeen mukaan, tuotetaan 
aurinkoenergialla tällöin noin 40–50 % lämpimästä käyttövedestä vuosittain. Asen-
nuksessa keräimet suunnataan etelään ±15º. Ympärivuotisessa käytössä asennuskul-
mana on 20–60º ja vain kesäkäyttöön suunnitellussa järjestelmässä asennuskulma on 
15–45º. Oikea asennuskulma mitataan vaakatasosta. Keräimen vuotuinen energian 
tuotto Suomessa on noin 150–400 kWh/m². Energian tuottoon vaikuttaa keräimen 
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sijainti, toimintalämpötila ja paikalliset erot. Lämmönsiirtimen mitoitus tehdään ke-
räinten mitoituksen yhteydessä tuotetun tehon perusteella. /1, s. 56; 5, s. 3./ 
 
 
KUVA 4 Aurinkokeräimet. 
 
3.3.2 Tuotto 
 
Esimerkki Wagner & Co C20 AR-keräimen tuotosta: 
 
- Wagner & Co C20 AR-keräimen teknisettiedot: 
- Apertuuripinta-ala: 2,373 m² 
- Keräimen optinen hyötysuhde: 0,854 
- Lämmönläpäisykerroin: 3,37 W/m²*K 
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KUVA 5 Kuukausituotto /8/. 
 
 
 
KUVA 6 Tehokäyrät /8/. 
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3.4 Vesikiertoinen takka 
 
Vesikiertoiset takat ovat markkinoilla uusin tulokas lämmitysjärjestelmäratkaisuissa. 
Vesikiertoisia takkoja on monenlaisilla toteutuksilla, mutta yleisimmät mallit ovat 
varustettu omalla vesisäiliöllä, josta lämmennyt vesi siirretään erilliseen varaajaan, 
sekä ns. takkasydänmallit, joissa lämmityskierukka on asennettu suoraan takan run-
koon ja putkistolla on oma pumppuryhmä, joka kierrättää vettä varaajan ja takan välil-
lä. 
 
 
4 HYBRIDIJÄRJESTELMÄVAIHTOEHDOT JA TOIMINTA 
 
Kohdasta 4.1.1 löytyy periaatekytkentäkaavio maalämpöpumpusta yhdistettynä hybri-
divaraajaan ja aurinkokeräimiin sekä toimintaperiaate kohdasta 4.1. Lisää kytkentäku-
via eri järjestelmistä löytyy liitteistä 1, 2 ja 3. 
 
4.1 Maalämpö ja aurinkolämpö 
 
Varaajan lämpötilan laskiessa asetusarvon alapuolelle maalämpöpumppu käynnistyy 
ja tuottaa varaajaan lämpöä. Kun varaajan lämpötila ylittää pyyntiarvon, maalämpö-
pumppu pysähtyy.  
 
Aurinkolämpöjärjestelmää ohjaa automatiikka. Pumppu käynnistyy, kun varaajan ker-
rostumalevyn alapuolella lämpötila on alhaisempi kuin aurinkokeräimien lämpötila. 
Pumppu pysähtyy, kun varaajan lämpötila laskee raja-arvon alle. 
 
Seuraavalla sivulla on esitetty periaate kytkentäkuva, jossa varaajaan on liitetty maa-
lämpöpumppu ja aurinkokeräimet. 
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KUVA 7 Kytkentäperiaatekuva. 
 
5 UUDISRAKENNUS VANTAA 
 
Kohde on uudisrakennus, johon on suunnitteilla maalämpö erillisellä varaajalla korke-
an vedenkulutuksen vuoksi. Kohteen bruttoala on 272 brm2 ja ilmatilavuus 650m3. 
Kohde pyritään saamaan energiatehokkuusluokkaan A. 
 
Kohteeseen on laskettu ja mitoitettu kaksi eri järjestelmää, joita on verrattu hankinta-
kustannuksiltaan sekä käyttökustannuksiltaan 15 vuoden ajalta. 
 
Kustannuslaskelmissa käytetyt hinnat ovat ovh-hintoja, jotka maahantuojat ovat anta-
neet. Asennus- ja tarvikehinnat ovat arviohintoja peruskohteisiin. Maalämmön po-
raushintana on käytetty 35€/m olettaen, että kohteessa ei ole mitään muuttujia maala-
jin suhteen. 
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5.1 Lämmitysenergiantarve 
 
Liitteestä 6 löytyy kohteesta tehty energiatodistus, jonka mukaan alla olevat laitteistot 
on mitoitettu. Rakennuksen kokonaislämmitysenergiankulutus on 23482 kWh/a. 
 
5.2 Laitteisto 
 
Laitteistona on käytetty Oilon HOME:n tuotteista löytyvää Geopro GT-sarjan maa-
lämpöpumppuja, Oilon HOME:n Solarpro-aurinkokeräimiä sekä Capito-varaajia. 
 
5.2.1 Maalämpölaitteisto erillisellä varaajalla 
 
Maalämpö on mitoitettu täysitehoiseksi, jolloin saadaan maalämpöpumpun kooksi 9 
kW. Täysitehoiseksi mitoitettaessa maalämpöpumppu ei tarvitse lisälämmitystehoa 
erikseen. Liitteestä 4 löytyy Geopro GT9-tekniset tiedot.  
 
Varaajan koko määräytyy käyttövedenkulutuksen mukaan, joka on esitetty energiato-
distuksessa liitteessä 6. Käyttövedenkulutus on 73 m3/a, mikä on 200 litraa päivä. Tä-
män pohjalta saadaan varaajan kooksi 450 litraa. Kyseiseen kohteeseen valittiin ener-
giavaraajaksi Capito MPD450. 
 
Laitteiston käyttämä sähköenergia vuodessa on 7824,50kWh.  
 
Laitteiston kokonaiskustannuksiksi tuli 16183 €. Alla olevasta taulukosta 2 näkyy eri 
osa-alueiden hinnat: 
 
TAULUKKO 2, Laitteistokustannukset. 
Tuote Hinta, € 
Maalämpöpumppu, Geopro GT9 6458 
Poraus, 157m 5495 
Varaaja, MPD450 2230 
Asennus + tarvikkeet 2000 
Kokonaishinta 16183 
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5.2.2 Maalämpölaitteisto hybridivaraajalla ja aurinkokeräimillä 
 
Maalämpö on mitoitettu osatehoiseksi, jolloin saadaan kooksi 7 kW. Maalämpöpump-
pu kattaa 86 % lämmitystehontarpeesta. Liitteestä 4 löytyy Geopro GT7:n tekniset 
tiedot. 
 
Varaajan koko pysyy samana kuin perusmaalämpöpumppupaketissa, koska käyttöve-
denkulutus ei muutu mihinkään. Varaajaksi valittiin SPD450. 
 
Aurinkokeräimiksi valittiin Solarpro SPSL20, joiden arvioitu tuotto säävyöhyke 1 
alueella on 340kWh/m2/a. Aurinkokeräimiä asennetaan neljä kappaletta, joiden koko-
naispinta-alaksi tulee 8,6m2. Aurinkokeräimien tuottama lämpöenergia vuodessa on 
2924kWh, jolla katetaan maalämpölaitteiston lisälämmitystehontarve. Aurinkokeräi-
men tekniset tiedot löytyvät liitteestä 5. 
 
Laitteiston käyttämä sähköenergia vuodessa on 6857,67kWh. 
 
Laitteiston kokonaiskustannukseksi tuli 22711€. Alla olevasta taulukosta 3 löytyy eri 
osa-alueiden hinnat: 
 
 
 TAULUKKO 3, Laitteistokustannukset. 
  
 
Tuote Hinta, € 
 
 
Maalämpöpumppu, Geopro GT7 6396 
 
 
Poraus, 151m 5285 
 
 
Varaaja, SPD450 + SWT2,3 3030 
 
 
Asennus + tarvikkeet 4000 
 
 
Aurinkokeräimet, SPLS20, 4kpl 4000 
 
 
Kokonaishinta 22711 
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5.3 Hankintahintavertailu 
 
Alla olevasta diagrammista näkyy laitteistojen hankintahinnat vierekkäin. Kuten dia-
grammista huomataan, aurinkolämpöjärjestelmällä ei saavuteta merkittävästi halvem-
paa hintaa päälämmitysjärjestelmälle. Kokonaishintaeroksi tuli 6528€. 
 
 
KUVA 8 Hankintakustannukset. 
 
5.4 Kulutusvertailu 
 
Kulutusvertailu on tehty Energiamarkkinaviraston ylläpitämän sähkönhintaseurannan 
mukaan. Sähkönhinta sisältää sähkönsiirron sekä kaikki voimassa olleet verot. Sähkön 
hinta on valittu 1.10.2011 mukaan pientaloihin käytettävän vertailun mukaan. Kysei-
sen ajankohdan vertailuhinta on 15,43snt/kWh.  /12 s.4/ 
 
Seuraavalla sivulla olevasta diagrammista näkyy kokonaiskäyttökustannukset 15 vuo-
den ajalta. 
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KUVA 9 Käyttökustannukset. 
 
Diagrammista ilmenee hybridijärjestelmän 2244,90€ halvemmat käyttökustannukset 
kyseisellä ajanjaksolla. 
 
5.5 Päätelmät 
 
Hankintahintavertailusta ja kulutusvertailusta huomataan, että hybridijärjestelmä ei ole 
käyttökustannuksiltaan niin paljon edullisempi, että se olisi rahallisesti kannattava 
sijoitus 15 vuoden ajanjaksolla. Itsessään hybridivaraaja ei nosta kustannuksia vielä 
merkittävästi, joten se voi olla järkevä hankinta tulevaisuutta ajatellen, jolloin saadaan 
paljon lisämahdollisuuksia muokata järjestelmää. 
 
Hybridijärjestelmä aurinkokeräimillä tulee rahallisesti kannattavammaksi ratkaisuksi, 
kun aurinkokeräimien hinnat laskee tai sähkönhinta nousee tuntuvasti.  
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6 SANEERAUSKOHDE VANTAA 
 
Kohde sijaitsee Vantaalla, ja se on vuonna 1971 rakennettu 1½-kerroksinen talo. Ta-
lossa asuu nelihenkinen perhe. Kohteen lämmin pinta-ala on 185m2 ja tilavuus 495m3. 
Ilmanvaihto on toteutettu koneellisella poistoilmalla. Vanha öljykattila on Aritermin 
valmistama ja polttimena Oilon junior. Öljykattilan hyötysuhde on ~85 %. 
 
Kohteeseen on laskettu ja mitoitettu kaksi eri järjestelmää, joita on verrattu hankinta-
kustannuksiltaan sekä käyttökustannuksiltaan 15 vuoden ajalta. 
 
Kustannuslaskelmissa käytetyt hinnat ovat ovh-hintoja, jotka maahantuojat ovat anta-
neet. Asennus- ja tarvikehinnat ovat arviohintoja peruskohteisiin. Maalämmön po-
raushintana on käytetty 35€/m olettaen, että kohteessa ei ole mitään muuttujia maala-
jin suhteen. 
 
6.1 Lämmitysenergiantarve 
 
Öljynkulutus on mitattu ja laskettu kahden viimeisen vuoden keskiarvo kulutuksen 
mukaan, joka on ollut 3721 litraa vuodessa. Lämmitysenergiantarve öljynkulutuksen 
mukaan laskettuna on 31628,50 kWh.  
 
6.2 Laitteisto 
 
Laitteistona on käytetty Oilon HOME:n tuotteista löytyvää Geopro GT-sarjan maa-
lämpöpumppuja, Oilon HOME:n Solarpro-aurinkokeräimiä sekä Capito-varaajia. 
 
6.2.1 Maalämpölaitteisto erillisellä varaajalla 
 
Maalämpö on mitoitettu kattamaan 99,6% energiantarpeesta, jolloin lisälämmi-
tysenergiantarve on 116kwh vuodessa, joka katetaan sähkövastuksella. Tällä mitoituk-
sella oikeankokoinen maalämpöpumppu kohteeseen on Geopro GT11. Liitteestä 4 
löytyy Geopro GT11:n tekniset tiedot.  
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Varaajan koko määräytyy käyttövedenkulutuksen mukaan. Mitattu käyttövedenkulu-
tus vuodessa on ollut keskimäärin 80,3 m3, mikä tarkoittaa 220 litran kulutusta päivää 
kohden. Tämän pohjalta saadaan varaajan kooksi 450 litraa. Kyseiseen kohteeseen 
valittiin energiavaraajaksi Capito MPD450. 
 
Laitteiston käyttämä sähköenergia vuodessa on 10504kWh.  
 
Laitteiston kokonaiskustannuksiksi tuli 18135 €. Alla olevasta taulukosta 4 näkyy eri 
osa-alueiden hinnat: 
 
TAULUKKO 4, Laitteistokustannukset. 
  Tuote Hinta, € 
 Maalämpöpumppu, Geopro GT11 6765 
 Poraus, 204m 7140 
 Varaaja, MPD450 2230 
 Asennus + tarvikkeet 2000 
 Kokonaishinta 18135 
     
 
 
 
6.2.2 Maalämpölaitteisto hybridivarajaalla ja aurinkokeräimillä 
 
Maalämpö on mitoitettu kattamaan 99,3 % energiantarpeesta, jolloin lisälämmi-
tysenergiantarve on 187 kwh vuodessa, joka katetaan sähkövastuksella ja aurinkoke-
räimillä. Tällä mitoituksella oikeankokoinen maalämpöpumppu kohteeseen on Geopro 
GT9. Liitteestä 4 löytyy Geopro GT9:n tekniset tiedot.  
 
Varaajan koko käyttövedenkulutuksen mukaan laskettuna on 400-500. Varaajaksi 
valittiin SPD450. 
 
Aurinkokeräimiksi valittiin Solarpro SPSL20, joiden arvioitu tuotto säävyöhyke 1 
alueella on 340kWh/m2/a. Aurinkokeräimiä asennetaan neljä kappaletta, joiden koko-
naispinta-alaksi tulee 8,6m2. Aurinkokeräimien tuottama lämpöenergia vuodessa on 
2924 kWh, jolla katetaan maalämpölaitteiston lisälämmitystehontarve. Aurinkokeräi-
men tekniset tiedot löytyvät liitteestä 5. 
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Laitteiston käyttämä sähköenergia vuodessa on 9506kWh. 
 
Laitteiston kokonaiskustannukseksi tuli 23928€. Alla olevasta taulukosta löytyy eri 
osa-alueiden hinnat: 
 
TAULUKKO 5, Laitteistokustannukset. 
Tuote Hinta, € 
 Maalämpöpumppu, Geopro GT9 6458 
 Poraus, 184m 6440 
 Varaaja, SPD450 + SWT2,3 3030 
 Asennus + tarvikkeet 4000 
 Aurinkokeräimet, SPLS20, 4kpl 4000 
 Kokonaishinta 23928 
 
   
 
6.3 Hankintahintavertailu 
 
Alla olevasta diagrammista näkyy laitteistojen hankintahinnat vierekkäin. Kuten dia-
grammista huomataan, mentäessä isomman kokoluokan laitteistoihin hintaerot kasva-
vat, mutta ovat silti suhteessa niin paljon pienemmät saatavaan hyötyyn nähden, että 
hybridijärjestelmän hankinta ei ole taloudellisesti kannattavaa. Kokonaishintaeroksi 
tuli 5793 €. 
 
 
KUVA 10 Hankintakustannukset.  
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6.4 Kulutusvertailu 
 
Kulutusvertailu on tehty Energiamarkkinaviraston ylläpitämän sähkönhintaseurannan 
mukaan. Sähkönhinta sisältää sähkönsiirron sekä kaikki voimassa olleet verot. Sähkön 
hinta on valittu 1.10.2011 mukaan pientaloihin käytettävän vertailun mukaan. Kysei-
sen ajankohdan vertailuhinta on 15,43snt/kWh.  /12, s.4/ 
 
Alla olevasta diagrammista näkyy kokonaiskäyttökustannukset 15 vuoden ajalta. Hyb-
ridijärjestelmä säästää halvemmilla käyttökustannuksillaan 2310 € kyseisen ajanjak-
son aikana. 
 
KUVA 11 Käyttökustannukset. 
 
6.5 Päätelmät 
 
Hankintahintavertailusta ja kulutusvertailusta huomataan, että hybridijärjestelmän 
tuottama säästö käyttökustannuksissa ei ole niin paljon, että se olisi taloudellisesti 
kannattava investointi 15 vuoden ajanjaksolla. Itsessään hybridivaraaja ei nosta kus-
tannuksia vielä merkittävästi, joten se voi olla järkevä hankinta tulevaisuutta ajatellen, 
jolloin saadaan paljon lisämahdollisuuksia muokata järjestelmää. 
 
Hybridijärjestelmä aurinkokeräimillä tulee rahallisesti kannattavammaksi ratkaisuksi, 
jos aurinkokeräimien hinnat laskevat tai sähkönhinta nousee tuntuvasti. 
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7  YHTEENVETO 
 
Tulosten osalta voidaan huomata, että tämänhetkisessä tilanteessa perinteinen lämmi-
tysjärjestelmä vaihtoehto, johon ei ole liitetty lisälämmönlähteitä, tulee kokonaiskus-
tannuksiltaan 15 vuoden ajanjaksolla edullisimmaksi. Tuloksia ei voida katso täysin 
vedenpitäviksi, koska laitteistoja on paljon erilaisia ja toteutustavoista tulevat muuttu-
jat ovat merkittäviä kokonaishinnassa. Suuri muuttuja on myös energianhinta, joka 
muuttuu hyvin nopeassa syklissä ja ei ole mitenkään sidottu johonkin tiettyyn muuttu-
jaan. Energian hinnan nousulla ero perinteisen ja hybridilämmitysjärjestelmän välillä 
kasvaa hyvinkin nopeasti hybridijärjestelmän hyväksi. 
 
Nykyään ja tulevaisuudessa vielä enemmän tullaan kiinnittämään huomiota energiate-
hokkuuteen, ja tämän takia varteenotettava vaihtoehto on investoida valmiiksi hybri-
divaraajaan, joka mahdollistaa tulevaisuudessa lisälämmönlähteiden liittämisen järjes-
telmään. Tällä keinoin saadaan valmiiksi pienennettyä tulevaisuudessa mahdollisesti 
tehtäviä investointeja, koska ei tarvita vaihtaa varaajaa järjestelmän toteuttamiseksi. 
 
Lämmitysjärjestelmän hankintaa harkitsevan tulee miettiä tarkasti, mitä järjestelmältä 
haluaa nyt ja mitä tulevaisuudessa. Tällä pohdinnalla päästään rajaamaan tarvittavat 
laitteistot haluttuihin ja pystytään tekemään oikeanlainen hankintapäätös. 
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